
R
1

A
dres inw

estycji:

Inw
estor  i  adres:

Tem
at inw

estycji:

N
r rys.

S
praw

dzający:

S
kala:

R
zut piw

nic - Instalacja elektryczna ośw
ietlenia.

1:100
E

 - 1

297x420

P
rojektant:

Przebudow
a G

m
innego O

środka K
ultury z Żytnie, Silnica 77

w
 ram

ach zadania pn.  "M
odernizacja w

nętrza budynku
G

m
innego O

środka K
ultury  w

 Żytnie, Silnica 77"

R
ysunek:

Podpis:

G
m

inny O
środek K

ultury
Silnica 77, 97-532 Żytno

Podpis:

Form
at:

B
iuro Projektów

 Budowlanych

K
O

N
TU

RData:
VII 2014

 Etap:
   PB

ELE
B

ran�
a:

dz. nr ew
. 794/1,obr. S

ilnica,
gm

. Żytno, pow
. radom

szczański, w
oj. łódzkie

puszka instalacyjna bryzgoszczelny IP45

przełącznik podw
ójny bryzgoszczelny IP44

w
yłącznik pojedynczy bryzgoszczelny IP44

przew
ód YD

Yżo 3x1,5m
m

2 750V

przełącznik schodow
y p/t IP20

przełącznik podw
ójny p/t IP20

w
yłącznik pojedynczy p/t IP20

przew
ód YD

Yżo 4x1,5m
m

2 750V

w
yłącznik krzyżow

y p/t IP20

przełącznik schodow
y bryzgoszczelny IP44

przew
ód YD

Yżo 3x2,5m
m

2 750V

w
yłącznik krzyżow

y schodow
y bryzgoszcz. IP44

puszka instalacyjna fi 80m
m

; IP20

przypisk dyw
onkow

y IP20

puszka instalacyjna 4x2,5m
m

2; IP44

opraw
a z w

kł. aw
aryjnym

 1godz (C
N

BV)

rozdzielnia elektryczna

przew
ód YD

Yżo 2x1,5m
m

2 750V

m
iejsce podłączenia w

entylatora 230V - 0,1kW

opraw
a ośw

ietleniow
a 2x26W

 E
VG

 PR
ISM

 IP54, IK10 - rów
now

ażna z S
aturn - 6szt.

1
opraw

a ośw
ietleniow

a 2x36W
 E

VG
 O

PA
L, IP44 - rów

now
ażna z Fortan - 2szt.

2
opraw

a ośw
ietleniow

a 2x36W
 E

VG
 Pryzm

atic IP
40, rów

now
ażna z V

ector - 0szt.
3

opraw
a ośw

ietleniow
a 2x36W

 E
VG

 Pryzm
atic IP

40, AW
-1H

 - rów
now

ażna z Vector - 8szt.
4/AW

opraw
a ośw

ietleniow
a 2x36W

 E
VG

 IP66, rów
now

ażna z C
odar - 17szt.

5
opraw

a ośw
ietleniow

a 2x36W
 E

VG
 IP66, AW

-1H
 - rów

now
ażna z C

odar - 7szt.
6/AW

opraw
a ośw

ietleniow
a 4x18W

 E
VG

 IP20 - rów
now

ażna z M
odulus - 48szt.

7
opraw

a ośw
ietleniow

a 1x3W
 IP

44, AW
-1H

 - rów
now

ażna z iTech - 1szt.
8/AW

opraw
a ośw

ietleniow
a ew

akuacyjna 1x8W
 kierunkow

a dw
ustronna A

W
-m

in.1h, IP
40 - rów

now
ażna z Poxar 2 - 2szt.

9
opraw

a ośw
ietleniow

a ew
akuacyjna 1x8W

 kierunkow
a jednostronna AW

-m
in.1h, IP40 - rów

now
ażna z Lum

ax S - 3szt.
10

1

opraw
a ośw

ietleniow
a 1x70W

, IP66 - rów
now

ażna z V
igo - 4szt.

11

2

2
2

2

6

34

4

33
3

3
3

5

5

1

- 2,50

- 2,50

K
otłow

nia
29,54

-1.1
S

zlichta cem
.M

agazyn
64,52
-1.2

G
ress

A
rchiw

um
8,16
-1.3

G
ress

S
chow

ek
3,41
-1.4

S
zlichta cem

.

K
om

unikacja
12,47

-1.5
S

zlichta cem
.

Ś
C

IA
N

Y
 D

O
 R

O
ZBIÓ

R
KI

Ś
C

IA
N

Y
 N

O
W

O
 PR

O
JEKTO

W
AN

E

W
E

N
TY

LA
C

JA
 G

R
AW

ITAC
YJN

A

W
E

N
TY

LA
C

JA
 M

EC
H

AN
IC

ZN
A

∞

1
N

A
W

IE
W

N
IK

 G
R

ZA
ŁK

O
W

Y
 Ø

110 V=80m
³/h P=200W

ZE
 S

TA
LI C

H
R

O
M

O
W

AN
EJ

∞

∞

EI30EI30

∞

E
I30

m
gr inż. M

ichał Jaw
orski

N
r upraw

nień:
LO

D
/1692/P

W
O

E/12

N
r upraw

nień:
LO

D
/1242/P

O
O

E/09
m

gr inż. Tom
asz W

łodarczyk


